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 Позначення Найменування Примітка 

13/11-20-5-З Зміст стор. 2 

13/11-20-5-СП Склад проекту стор. 3 

   

 Креслення  

13/11-20-5-ЕТР Електротехнічні рішення  

13/11-20-5-АТМ Автоматизація тепломеханічних рішень  
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№ 
тому 

Позначення Найменування Примітка 

 13/11-20-5-ПОФ Паспорт опорядження фасадів  

1 13/11-20-5-ЗП Загальні положення  

2 ТО 2020/86-13.11/2020 Звіт з обстеження об’єкта (існуючої будівлі)  

3 13/11-20-5-АБ Архітектурно-будівельні рішення  

4.1 13/11-20-5-ОВ1 
Опалення вентиляція та кондиціонування 

(Опалення) 
 

4.2 13/11-20-5-ОВ2 
Опалення вентиляція та кондиціонування 

(Вентиляція) 
 

5 13/11-20-5-ВК 
Водопостачання та каналізація  

(Гаряче водопостачання) 
 

6 13/11-20-5-ТМ 
Тепломеханічні рішення теплових мереж 

(Індивідуальний тепловий пункт) 
 

7 13/11-20-5-ГПВ Газопостачання внутрішнє  

8 
13/11-20-5-ЕТР;  

13/11-20-5-АТМ 

Електротехнічні рішення.  

Автоматизація тепломеханічних рішень 
 

9 13/11-20-5-ЕЕ Енергоефективність. Енергетичний сертифікат  

10 13/11-20-5-К Кошторисна документація  

11 13/11-20-5-ПОБ Проект організації будівництва  
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Загальні вказівки
1. Електротехнічна частина проекту розроблена на підставі завдання на проектування, відповідно до вимог

нормативних документів, правил і стандартів, що діють на момент проектування.
3. Робочі креслення розроблені для реалізації Заходу з енергоефективності "Комплекс робіт із теплоізоляції

та улаштування зовнішніх стін" в рамках участі в Програмі "Енергодім" ДУ "Фонд енергоефективності".
2. Умовні позначення прийняті за ДСТУ Б А.2.4-19-2008.
3. Перелік видів робіт, для яких необхідно складати акти обстеження прихованих робіт:

- при прокладанні кабелю в трубі.
4. Надати протоколи вимірювань опору ізоляції проводів та кабелів, протокол вимірювання опору

заземлювального пристрою, протокол вимірювання опору петлі фаза-нуль.
4. Монтажні роботи виконувати відповідно до вимог проекту, ДБН В.2.5-23:2010, СНиП 3.05.06-85, ПУЕ-2017.
5. Проходи кабелів через стіни виконати в сталевих гільзах з подальшою герметизацією негорючим легко

пробиваємим матеріалом.
6. Металеві частини електрообладнання, що нормально не знаходяться під напругою, заземлити, приєднавши

до існуючого контуру заземлення.
7. Для освітлення місць загального користування будівлі використовуються світильники з LED лампою в

антивандальному виконанні з вбудованим інфрачервоним датчиком руху та датчиком освітленості, який не
дозволяє світильнику включатися в світлий час доби.

8. Розташування світильників для освітлення місць загального користування передбачене в місцях
розташування існуючих світильників без заміни електромереж живлення.

Відомість робочих креслень основного комлекту

Аркуш Найменування Примітка

1 Загальні дані

2 Щит ЩОР. Принципова електрична схема розподільних мереж

3 План розміщення силових електричних мереж теплового пункту

4
План мереж живлення концентраторів першого поверху в осях І/1-IV/4 та А-В.
Живлення центрального блоку

5 План мереж живлення концентраторів першого поверху в осях ІV/4-VII/7 та А-В

6 План мереж живлення концентраторів четвертого поверху в осях І/1-IV/4 та А-В

7 План мереж живлення концентраторів четвертого поверху в осях ІV/4-VII/7 та А-В

8 План мереж живлення рекуператорів

Основні показники проекту

N п/п Найменування Од.
вимір. Кіл Примітка

1 Категорія електропостачання III

2 Напруга мережі В 220

3 Встановлена потужність кВт 4,37

4 Розрахункова потужність кВт 4,37

5 Коефіцієнт потужності Cos φ 0,9

6 Річне споживання електричної енергії тис.кВт
год 11,286

7 Система заземлення TN-С-S

Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Позначення Найменування Примітка

Документи які додаються

13/11-20-5-ЕТР.С Специфікація обладнання, виробів і матеріалів

Зм. Кільк. Арк. Підпис Дата
Розробив Стадія Аркуш Аркушів

№док.

Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Палій Т.О.
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Умовні позначення:
- світильник світлодіодний, настінний.
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Умовне позначення на
плані

Номер на плані

Тип

Ру, кВт
Рр, кВт

Струм,
А

Ін

Іп

Найменування
механізму на плані

Номер на
технологічному плані

ШК Н1 ВУ

0,8 0,31 0,2

3,64 1,41 0,91

Шафа керування Дренажний насос Вентиляційна
установка

ЩОР
ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3
ІР31

N
PE

ВА 47-29
1Р 10А

PI
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проводах

Число та переріз жил,
напруга

Марка

ВВГнг-нд

3х4мм², 660В 27

3х2,5мм², 660В 11

3х1,5мм², 660В 23

Потреба у трубах
Познака за
стандартом

Діаметр за
стандартом, мм Довжина, м

гт 20 26

т 20 2

т 50 1
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Формат А3

Зм. Кільк. Арк. Підпис Дата
Розробив Стадія Аркуш Аркушів

№док.

Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Палій Т.О.

13/11-20-5-ЕТР

РП
Електротехнічні рішення

Удовик А.І.ГІП
Н.контр.

ТОВ "ЕСКО Енерго
Проект"

Перевірив
2

Щит ЩОР. Принципова електрична схема
розподільних мереж



ШК
0,8кВт

ВУ
0,2кВт

34 II

А

7500

Приямок дренажу
500х500х800(h)

Н1
0,31кВт

Тепловий пункт

Приміщення
вводу

інженерних
мереж

Примітки:
1. Щит керування електрообладнанням ЩК та розподільчий щит ЩОР встановити на

висоті 1,6 м від рівня підлоги до середини щита.
2. Електроживлення щита ЩОР виконати від існуючого ввідного пристрою будівлі кабелем

ВВГнг в металевій гофротрубі, прокладеним під стелею підвалу.
3. Електричні мережі живлення обладнання теплового пункту виконати кабелем ВВГнг-нд.

Кабель прокласти в запроектованому ПВХ коробі по стінах теплового пункту, до
дренажного насосу - в металевій трубі.

4. Перед нарізкою кабелів довжину уточнити по місцю.

ЩОР ВВГнг
від ВРП (існ.)
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Формат А3

Зм. Кільк. Арк. Підпис Дата
Розробив Стадія Аркуш Аркушів

№док.

Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Палій Т.О.
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ТОВ "ЕСКО Енерго
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План розміщення силових електричних мереж
теплового пункту

Л2

Л3
Л2
Л1

Л3
Л1

-3,070

Л3

Л1



Примітки:
1. Експлікацію приміщень див. розділ АБ.
2. Електроживлення концентраторів та центрального блоку виконується від розподільчих

коробок, розміщених в поверхових щитках.
3. Електричні мережі виконати кабелем ВВГнг-нд. Кабель прокласти в запроектованому

ПВХ коробі по стінах приміщень будівлі.
4. Перед нарізкою кабелів довжину уточнити по місцю.

Формат А
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План мереж живлення концентраторів
першого поверху в осях І/1-IV/4 та А-В.

Живлення центрального блоку
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Секція III

Центральний
блок

Щит поверховий
ЩП (існ.)

Фрагмент плану 3-го поверху
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Секція I Секція II Секція III

План першого поверху в осях І/1-IV/4 та А-В

Щит поверховий
ЩП (існ.)

Концентратор

Щит поверховий
ЩП (існ.)

Концентратор

Щит поверховий
ЩП (існ.)

Концентратор

В

Б

А
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00
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Примітки:
1. Експлікацію приміщень див. розділ АБ.
2. Електроживлення концентраторів (блок А) та координатора (блок В) виконується від

розподільчих коробок, розміщених в поверхових щитках.
3. Електричні мережі виконати кабелем ВВГнг-нд. Кабель прокласти в запроектованому

ПВХ коробі по стінах приміщень будівлі.
4. Перед нарізкою кабелів довжину уточнити по місцю.

План першого поверху в осях ІV/4-VII/7 та А-В
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Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Палій Т.О.
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Проект"
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Формат А

Примітки:
1. Експлікацію приміщень див. розділ АБ.
2. Електроживлення концентраторів та центрального блоку виконується від розподільчих

коробок, розміщених в поверхових щитках.
3. Електричні мережі виконати кабелем ВВГнг-нд. Кабель прокласти в запроектованому

ПВХ коробі по стінах приміщень будівлі.
4. Перед нарізкою кабелів довжину уточнити по місцю.
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Розробив Стадія Аркуш Аркушів
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Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Палій Т.О.
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Формат А

Примітки:
1. Експлікацію приміщень див. розділ АБ.
2. Електроживлення концентраторів (блок А) та координатора (блок В) виконується від

розподільчих коробок, розміщених в поверхових щитках.
3. Електричні мережі виконати кабелем ВВГнг-нд. Кабель прокласти в запроектованому

ПВХ коробі по стінах приміщень будівлі.
4. Перед нарізкою кабелів довжину уточнити по місцю.
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Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Палій Т.О.
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Удовик А.І.ГІП
Н.контр.

ТОВ "ЕСКО Енерго
Проект"
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Примітки:
1. Експлікацію приміщень див. розділ АБ.
2. Підключення рекуператорів житлових кімнат для всіх поверхів та секцій відповідає

наведеному.
3. Електричні мережі виконати кабелем ВВГнг-нд від існуючих розподільчих коробок.

Кабель прокласти в запроектованому ПВХ коробі по стінах приміщень будівлі.
4. Перед нарізкою кабелів довжину уточнити по місцю.

Фрагменти плану типового поверху
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Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Палій Т.О.
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Позиція Найменування та технічна характеристика
Тип, марка,

позначення документу,
опитувального листа

Код
обладнання,

виробу,
матеріалу

Завод-
виробник

Одиниця
вимірю-
вання

Кіль-
кість

Маса
одиниці,

кг
Примітки

ВСТАНОВЛЕННЯ АБО МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ (ІТП)

1. Електроживлення обладнання теплового пункту

ЩОР 1.1 Щит обліково-розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP31, шт. 1

зі встановленими автоматичними вимикачами: на вводі - 1р Iр=10А;

на лініях, що відходять, 1р  Iр=6А- 3шт.;

лічильником електроенергії 220 5-60 А кл .т.-1,0 шт. 1

шина мідна нульова 6х9мм 8/1 - 2шт.

1.2 Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою, що не
поширюють горіння з помірним димоутворенням:

                                                                    пер. 3х4мм² ВВГнг-нд-660 м 27

                                                                    пер. 3х2,5мм² ВВГнг-нд-660 м 11

                                                                    пер. 3х1,5мм² ВВГнг-нд-660 м 23

1.3 Труба металева гофрована Ду=20мм м 26

1.4 Труба сталева тонкостінна Ду=20мм ГОСТ 10704-91 м 2

1.5 Труба сталева тонкостінна Ду=50мм ГОСТ 10704-91 м 1

1.6 Вогнестримуюча речовина кг 1

1.7 Короб 25х30 м 22

ВСТАНОВЛЕННЯ ВУЗЛІВ РОЗПОДІЛЬЧОГО ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

2. Електроживлення концентраторів і центрального блоку

2.1 Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою, що не

поширюють горіння з помірним димоутворенням:

                                                                      пер. 3х1,5мм² ВВГнг-нд-660 м 64

2.2 Короб 10х10 м 64
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Зм. Кільк. Арк. Підпис Дата
Розробив Стадія Аркуш Аркушів
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Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Палій Т.О.
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Удовик А.І.ГІП
Н.контр.
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Формат А3

13/11-20-5-ЕТР
Аркуш

Зм. Кільк. Арк. Підпис Дата№док. 2.С

Позиція Найменування та технічна характеристика
Тип, марка,

позначення документу,
опитувального листа

Код
обладнання,

виробу,
матеріалу

Завод-
виробник

Одиниця
вимірю-
вання

Кіль-
кість

Маса
одиниці,

кг
Примітки

ОБЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ РЕКУПЕРАТОРІВ

3. Електроживлення рекуператорів

3.1 Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою, що не

поширюють горіння з помірним димоутворенням:

                                                                       пер. 2х1,5мм² ВВГнг-нд-660 м 375

3.2 Короб 10х10 м 375

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА
ОСВІТЛЕННЯ У ПРИМІЩЕННЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

4.1 Світильник, LED, світловий потік 600Лм, P=6Вт, U=~160...250В
в антивандальному виконанні з вбудованим інфрачервоним датчиком руху та
датчиком освітленості

шт. 42

ШО 4.2 Щит розподільчий вбудованого виконання, ступінь захисту IP31, шт. 1

зі встановленими автоматичними вимикачами: на вводі - 1р Iр=20А;

на лініях, що відходять, 1р  Iр=16А- 8шт.;

шина мідна нульова 6х9мм 8/1 - 2шт.

4.3 Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою, що не

поширюють горіння:

                                                                       пер. 3х1,5мм² ВВГнг-LS-660 м 125

                                                                       пер. 3х4мм² ВВГнг-нд-660 м 27
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Формат А

1. Разділ проекту виконано на основі завдання на проектування, завдань суміжних частин проекту, у

відповідності з вимогами нормативних документів, правил та стандартів, діючих на момент проектування.

2. Робочі креслення розроблені для реалізації Заходу з енергоефективності "Комплекс робіт із теплоізоляції та

улаштування зовнішніх стін" в рамках участі в Програмі "Енергодім" ДУ "Фонд енергоефективності".

3. Схема автоматизації розроблена у відповідності з наступними принципами:

- параметри, нагляд за якими необхідний для правильного ведення технологічного процесу на

встановлених режимах, вимірюються показуючими приладами;

- параметри, зміна яких може привести до аварійної ситуації, контролюються сигналізуючими приладами.

3. Задачею автоматичного регулювання є підтримка температури води, яка поступає в систему опалення, на

заданому рівні згідно графіка опалення.

4. Монтаж приладів виконати у відповідності до "Інтрукції з монтажу та експлуатації" відповідного пристрою,

"ПУЕ" та іншими діючими нормативами.

Зм. Кільк. Арк. Підпис Дата
Розробив Стадія Аркуш Аркушів

№док.

Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Удовик А.І.

13/11-20-5-АТМ

РП

 Автоматизація тепломеханічних рішень
теплових мереж. Індивідуальний тепловий

пункт

Удовик А.І.Тех.дир.
Н.контр. Раєвич К.

ТОВ "ЕСКО Енерго
Проект"

Перевірив Раєвич К. 51

Загальні дані

Формат А3

Загальні вказівки
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Відомість робочих креслень основного комлекту

Аркуш Найменування Примітка

1 Загальні дані

2 Схема автоматизації (початок)

3 Схема автоматизації (закінчення)

4 Схема зовнішніх з'єднань (початок)

5 Схема зовнішніх з'єднань (закінчення)

Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Позначення Найменування Примітка

Документи які додаються

13/11-20-5-АТМ.С Специфікація обладнання, виробів і матеріалів



Формат А3

Зм. Кільк. Арк. Підпис Дата
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Удовик А.І.
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Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання
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пункт

Удовик А.І.Тех.дир.
Н.контр. Раєвич К.

ТОВ "ЕСКО Енерго
Проект"

Перевірив Раєвич К. 3

Схема автоматизації (закінчення)

Формат А3
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1 2 3 4

Лічильник тепла

  
2х

0.
75

: 6
м

  
2х

0.
75

: 6
м

  
2х

0.
75

: 8
м

  
2х

0.
75

: 8
м

1 2 1 2 1 2 1 2

Агрегат або
апарат

Датчик
температури

Датчик
температури

Перетворювач
витрати

Параметр Температура Температура Об'єм витрати
води

Місце
встановлення

Трубопровід Т1  Трубопровід Т2 Трубопровід Т1

Поз.  по схемі U1 U1 U2

1 2

1 2

1 2
1 2

5 6

TE
U1

TE
U1

B1 B2 B3 B4

3 4

1 221

U2

Зовнішні підключення уточнити по паспорту заводу-виробника.

Зм. Кільк. Арк. Підпис Дата
Розробив Стадія Аркуш Аркушів

№док.

Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Удовик А.І.

13/11-20-5-АТМ

РП

 Автоматизація тепломеханічних рішень
теплових мереж. Індивідуальний тепловий

пункт

Удовик А.І.Тех.дир.
Н.контр. Раєвич К.

ТОВ "ЕСКО Енерго
Проект"

Перевірив Раєвич К. 4

Схема зовнішніх з'єднань (початок)

Формат А3
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Зм. Кільк. Арк. Підпис Дата
Розробив Стадія Аркуш Аркушів

№док.

Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Удовик А.І.

13/11-20-5-АТМ

РП

 Автоматизація тепломеханічних рішень
теплових мереж. Індивідуальний тепловий

пункт

Удовик А.І.Тех.дир.
Н.контр. Раєвич К.

ТОВ "ЕСКО Енерго
Проект"

Перевірив Раєвич К. 5

Схема зовнішніх з'єднань (закінчення)

Формат А3

Электропривід Датчик
температури

Датчик
температури

Датчик
температури
зовнішнього

повітря

Датчик тиску Датчик тиску
Датчик
перепаду
тиску

Насос Насос

Управління Температура Температура Температура Тиск Тиск Перепад тиску

Трубопровід Т1 Трубопровод Т1 Трубопровод Т2 Зовнішня

сторона стіни Трубопровод Т1 Трубопровод Т2 Трубопровод Т1 Трубопровод Т1 Трубопровод Т1

TC1 TC2 TC2 TC3 TC4 TC4 TC5 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Регулятор

1 2 1 2 3 1 2

А1 B5 В6

О 3 PE N 1 2

1 2
TE
TC2

4

1 2 3 4

Ж
ив

ле
нн

я

1 2

1 2

TE
TC2

1 2

В7

  
4х

1.5
: 8

м

  
2х

0.
75

: 8
м

  
2х

0.
75

: 6
м

1 2

1 2

TE
TC3

1 2

1 2

TE
TC4

1 2

1 2

TE
TC5

1 2

1 2

TE
TC5

1 2
  

2х
0.
75

: 2
0м

1 2
  

2х
0.
75

: 1
4м

1 2
  

2х
0.
75

: 1
4м

1 2
 2

х0
.7
5:
 6

м

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
  

3х
2,
5:
 1
6м

1 2
  

3х
2,
5:
 1
6м

В8 В9 В10

В11 В12 В13
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Формат А

Формат А3

Зм. Кільк. Арк. Підпис Дата
Розробив Стадія Аркуш Аркушів

№док.

Термомодернізація (шляхом капітального ремонту) 5-ти поверхового
житлового будинку. Проект повторного використання

Удовик А.І.

13/11-20-5-АТМ

РП

 Автоматизація тепломеханічних рішень
теплових мереж. Індивідуальний тепловий

пункт

Удовик А.І.Тех.дир.
Н.контр. Раєвич К.

ТОВ "ЕСКО Енерго
Проект"

Перевірив Раєвич К. 21

Специфікація обладнання,
виробів та матеріалів

.С

Позиція Найменування та технічна характеристика
Тип, марка,

позначення документу,
опитувального листа

Код
обладнання,

виробу,
матеріалу

Завод-
виробник

Одиниця
вимірю-
вання

Кіль-
кість

Маса
одиниці,

кг
Примітки

ВСТАНОВЛЕННЯ АБО МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ (ІТП)

Шафа керування ІТП

Регулятор комплект 1

Блож живлення 24 В шт. 1

TC3 Датчик температури зовнішнього повітря шт. 1

Монтажний комплект для монтажу регулятора в вирізі шафи керування шт. 1

TC2 Датчик температури погружний шт. 2

Погружна гільза для датчика температурного погружного шт. 2

TC4 Датчик тиску шт. 2

TC5 Датчик перепаду тиску шт. 1

Шафа шт. 1

Прилади по місцю

TI Термометр, Т=0...100°C шт. 4

PI Манометр показуючий 1,0 МПа в комплекті з триходовим краном      Ду15 шт. 13

Захистна оправа для термометра, М27х2 шт. 4

Кабельно- провідникова продукція

Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою, що не поширюють
горіння з помірним димоутворенням.    Пер. 2х0,75мм² ВВГнг-нд-660 м 90

Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою, що не поширюють
горіння з помірним димоутворенням.    Пер. 4х1,5мм² ВВГнг-нд-660 м 8

Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією та оболонкою, що не поширюють
горіння з помірним димоутворенням.    Пер. 3х2,5мм² ВВГнг-нд-660 м 32

Гофра 16 м 130
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Формат А3

13/11-20-5-АТМ
Аркуш

Зм. Кільк. Арк. Підпис Дата№док. 2.С

Позиція Найменування та технічна характеристика
Тип, марка,

позначення документу,
опитувального листа

Код
обладнання,

виробу,
матеріалу

Завод-
виробник

Одиниця
вимірю-
вання

Кіль-
кість

Маса
одиниці,

кг
Примітки

ВСТАНОВЛЕННЯ ВУЗЛА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

U Лічильник теплової енергії, в комплекті: комплект 1 Враховано розділом
ТМ

U1 - обчислювач з ультразвуковим витратоміром Ду25, Qн=6,0 м3/год. шт. 1 Враховано розділом
ТМ

U2
- перетворювач температури Pt500 з під’єднаним кабелем 3м, захисною
гільзою і приварною втулкою шт. 2 Враховано розділом

ТМ
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